MEMORIAL DESCRITIVO DA OBRA CONFORME PROJETOS

Patos de Minas-MG, 09 de marco de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DO CARMIO DO PARANAIBA.
CONSTRUGAO DE EXTENCAO DE MEDIA E BAIXA TENSAC COM INSTALACAO DE ILUMINACAO PUBLICA.

CARMO DO PARANAIBA-MG.

¢ Ponto 01 - Bairro Alto Niterdi.
Rua Alameda das Mansdes:
Instalagdo de 06 postes novos com langamento de 08 vdos de baixa tensdo usando cabos
multiplexados 3x1x70+70 e instalagdo de 06 lumindrias com bracos médios e lampadas VS 100 W.
Rua Eugenio da Silva Fonseca:
Instalagdo de 06 postes novos com lancamento de 04 vdos de média tensdo com cabos protegidos
3#50+9,5, instalacdo de um transformador trifasico 3-45 KVA 220/127 volts a dleo, instalagdo de 03
chaves fusiveis que ird operar o novo transformador, langcamento de 06 vdos de baixa tensdc usando
cabos multiplexados 3x1x70+70, instalacdo de 06 lumindrias com bragos médios e l[dmpadas VS de
100w,
Rua Das Mansdes:
instalagdo de 04 postes novos com fangamento de 03 vdos de média tensdo com cabos protegidos
3#50+8,5, instalacdo de um transformador trifasico 3-45 KVA 220/127 volts a dleo, instalagdo de 03
chaves fusivels que ird operar o novo transformador, lancamento de 03 vios de baixa tensdo usando
cabos multiplexados 3x1x70+70, instalagdo de 03 luminarias com bragos médios e ldmpadas VS de
100W,
Rua C
instalagdo de 03 postes novos com lancamento de 02 vdos de baixa tensdo usando cabos
multiplexados 3x1x70+70 e instalacdo de 02 lumindrias com bracos médios e [dmpadas VS 100 W.

¢ Ponto 02 — Bairro Paraise.
Av. Sete de Setembro:
Instalagdo de 05 postes novos com langamento de 04 vdos de média tensdo com cabos 3#5049.5

protegidos e 05 vdos de haixa tensdo com cabos 3x1x70+70, instalacdo de um transformador trifasico
3-45 KVA 220/127 volts a dleo, instalagdo de 03 chaves fusiveis que ird operar o novo transformador e
instalagdo de 05 Lumindrias com bragos médios e Lampadas VS de 150 W.

s Ponto 03 - Bairro Santa Cruz,
Avenida Presidente Tancredo de Almeida Naves:
Instalacdo 18 Postes novos com langamento de 17 vdos de baixa tens@o com cabos multiplexados
3x1x70+70, substituicdo de um poste de 11-300 por 11-600 cc, substituicdo de um transformador 3-45
kva por 3-75 kva 220/127 volts a dleo, instalacdo de 19 lumindrias com braces médio e ldmpadas VS
150 W .
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